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האופציות המסומנות ב** קיימות רק ב TD47חשוב לעדכן את הנתונים המהמסומנים ב* לפי המצב בשטח.
יש לתכנת את כתובת המשגוח המתאים שנתוניו יוצגו בצד ימין או שמאל ביחידת התצוגה.

כתובת מספר אחת חייבת להיות יחידת תצוגה.
 יש לתת כתובות ברצף (אין להשאיר "חורים" במספור הכתובות) אין לתת לשני מכשירים את אותה כתובת!! . 
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